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Stozlor elektr, osJETTERMEIPTBEFRERROY: /#_/

IESTE STOZIARA EL_OSVETLENIA

VYVIEST VODIC FeZn &10
V ZMYSLE STN 33 2000-5-54
NA2.2.8
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Z&KLADOVY UZEMNOVAC
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CYKY -J 3x2,5 VvV TRUBKE SUPERMONOFLEX IEA ULOZENEJ V BETONOVOM ZAKLADE OPOLOTENIA
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StoZior elekctr. osve NI IS BEPNTRA
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VYPINAC
32A/400V
IPS4

POZNAMKA 5
1. PRI POKLADKE KABLOV PRE OSVETLENIE, TRUBKU ZATIAHNUT
CEZ OTVOR V Z&KLADOVEJ DOSKE STOZIARA EL OSVETLENIA

2 KABEL PRE NAPOJENIE SVIETIDLA VYVIEST NA D1ZKU 7m OD
ZAKLADU STOZIARA, STOZIAR OSVETLENIA NIE JE VYBAVENY
POISTKOVOU SKRINKOU. KABEL JE VYVEDENY AZ DO SVIETIDLA

DO STOZIARODV EL. OSVETLENIA PRI BETON&ZI ZAVIEST zO
Z&KLADU OPLOTENIA PVC TRUBKU SUPERMONOFLEX122S
S VvODICOM CYKY-J 3X2,5

EL. INSTALACIU VYHOTOVIT V ZMYSLE PLATNYCH STN

SIET: 3 + N + PE j 50 Hz 400 TNS

OCHRNA PRED Z&SAHOM EL. PRUDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41
- ZAKLADNA KRYTMI, 1ZOLACIOU

- PRI PORUCHE: SAMOCINNYM ODPOJENIM OD NAPAJANIA

PROSTREDIE:
VONKAJSIE NEKRYTE PRIESTORY 4.1l

V¥BOJKOVE SVIETIDLO 400W 230V, S0 Hz, TYP ASTRA 3

toZiar elektr. osvetlenia (pozri poznimkud




